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Apoios 1 a 71

CABOS CONDUTORES E DE GUARDA (condigoes de regulagao - anexo A.6)

CONDUTORES:
CABO CON

3 x 1 ACSR 495 (ZEBRA)
DUTOR: Flecha Maxima (85°C)

CABOS DE GUARDA: 2 x 1 x ACSR 153 (DORKING) / OPGW
CABO DE GUARDA: Flecha Mfnima (—5°C)

DISTRIBUICAO ADMINISTRATIVA DOS APOIOS

N* de . . .
X Freguesia Concelho Distrito
Apoio
1 — 10 Areosa
" - 14 Perre
15 — 28 Outeiro
29 — 33 Amonde
34 4o Unido das freguesias de Nogueira, Meixedo e Vilar
de Murteda
43 — 45 Unido das freguesias de Cardielos e Serreleis VIANA DO CASTELO | VIANA DO CASTELO
Unido das freguesias de Nogueira, Meixedo e Vilar
46
de Murteda
47 — 48 Unido das freguesias de Cardielos e Serreleis
49 — 80 Unido das freguesias de Subgortem, Deocriste e
Portela Susd
61 — 66 Vila Franca
67 — SV Unido das freguesias de Mazarefes e Vila Fria

LEGENDA E SISTEMA DE COORDENADAS

240 240
|4300 I4400 |4500 I4600 |4700 4800 4900 |5000 5100 |5200 5300 5400 5500 5600 5700 |5800 5900 6000 |6100 6200 |6300 I6400 |6500 6600 |6700 6800 6900 |7000 7100 7200 I7300 |7400 7500 7600 7700 |7800 I7900 8000 8100 8200 |8300 8400 |8500 I8600

Po530562 38 Poo30824 15 Po531048 06 Po531535.30 Foo31051 62 Po535146 16 P=535548 54 Poo3577558 P=533008.00 Po533553.03 Po534318.70
Distancia da Estag&o a Origem (m) 4470.38 4791.43 5066.22 5418.19 5781.80 6326.16 6540.34 6995.16 7323.05 7815.14 8555.74
Cota do Terreno no Apoio (m) 344.53 350.92 384.51 342.92 293.95 307.57 312,57 307.06 318.11 331.00 309.23
Numero do apoio 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tipo de Apoio CWS2/sD20 CWS3/sD20 CWS3/SD20 CWS4/SD20 CWA3/AD20 CWR2/SD20 CWS1/sD20 CWS2/sD20 CWS2/SD20 CWA3/AD20 CWR4/SD20
Tipo de Equipamento 1U4K2M150L5 1U4K2M150L5 1U4K2M150L5 1U4K2M150L5 1U4H2M150N5 1U4K2M150L5 1U4K2M150L5 1U4K2M150L5 1U4K2M150L5 1U4H2M150N5 1U4K2M150L5
Alturas Util/Total do Apoio (m) 25.97/44.00 31.97/50.00 31.97/50.00 37.97/56.00 33.92/50.72 25.89/44.72 19.97/38.00 25.97/44.00 25.97/44.00 33.92/50.72 37.89/56.72
V&os Horizontais (m) 295.89 321.05 274.80 351.96 363.61 544.36 214.19 454.82 327.89 492.08 740.61
Distancia do Apoio a Origem (m) 4470.38 4791.43 5066.22 5418.19 5781.80 6326.16 6540.34 6995.16 7323.05 7815.14 8555.74
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Linhas Aéreas
Vegetagdo/Arvoredo
Estradas

Edificios

Sinalizagdo Avifauna
Sinalizagdo Aérea Diurna
Sinalizagdo Aérea Diurna + Sinalizagdo Avifauna

Sistema de Coordenadas Horizontal ETRS89/TM06
Sistema de Coordenadas Vertical Marégrafo de Cascais

CONFIDENCIALIDADE

A informagéo constante neste desenho apenas pode ser utilizada no ambito de contratos de aquisicdo de bens e prestacao de servicos ou contratos de Empreitada da REN, devendo ser mantido
sigilo relativamente a tal informagdo que é considerada confidencial e propriedade da REN.
A divulgacéo, cedéncia e utilizacdo para outros fins que ndo os mencionados, na totalidade ou em parte, da informacéo constante neste desenho, fara incorrer o infrator em responsabilidade civil,

com obrigagdo de indemnizar a REN pelos prejuizos emergentes desse incumprimento.

Anténio Mata
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