QGCC
4001230 V, 3F+N+PE, 50 Hz, In=250 A, lcc=10 kA
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AUXILIARES INTERNOS

XV 3x35+16+T16

C5-QUADRO DOS TAMISADORES 2mm

XV 3x35+16+T16

(6-QUADRO DOS TAMISADORES 0,2mm

XV 4x10+T10

C7-QUADRO DOS LIMPA GRELHAS

XV 3x10+T10

CBATUADOR COMPORTA FILTRAGAO 1

XV 2x2,5+T2,5

C-AQUECIMENTO ATUADOR COMPORTA

XV 3x10+T10

C10-ATUADOR COMPORTA FILTRAGAO 2

XV 2x2,5+T2,5

C11-AQUECIMENTO ATUADOR COMPORTA
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XV 4x4+T4
XV 3x10+T10
XV 2x2,5+T2,5
XV 4x10+T10

C13-ATUADOR COMPORTA ENTRADA
14-AQUECIMENTO ATUADOR COMPORTA

{C

C12-GUINCHO FILTRAGAO
C15-GUINCHO ENTRADA

XV 2x6+T6

0GCC -

QT

230V, 1F+N+PE, 50 Hz, In=25 A, lcc=10 kA
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[INTERIOR

XAV 2x6+T6

CITSALUMINAGAO RESERVATORIO PEQUENO

XAV 2x6+T6

CITBALUMINAGAQ RESERVATORIO GRANDE

INTERRUPTOR HORARIO

2A

10A

XV 2x2,5+T2,5

CIT7-PROJETORES FILTRAGAO

10A

XV 2x2,5+T2,5

CIT8-PROJETOR ESTRUTURA DE ENTRADA

XV 3x4+T4

C16-ELETROBOMBA 1

XV 3x4+T4

C17-RESERVA EQUIPADA
C18-ELETROBOMBA 2

S ORI

C19-RESERVA EQUIPADA

o
>

*

BOMBAGEM

XV 24646

C20-QUADRQ DE ILUMINAGAO E TOMADAS (QIT)

XV 2x2,5+T2,5

C21-BASTIDOR DE COMUNICAGOES
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60Ah/4h

XV 2x2,5+T2,5

C22-AR CONDICIONADO

AUXILIARES

CO3-AUTOMATO

C24-CONSOLA DE OPERAGRQ
C25-SWITCH ETHERNET
C26-POLARIDADES

C27-SINALIZAGOES

C28-RESERVA EQUIPADA

AUTOMAGAO E COMANDO

XV 2x2,5

C29-MEDIDOR DE CAUDAL

XV 2x2,5

C30-MEDIDOR DE CAUDAL

XV 2x2,5

C31-MEDIGRO DE PRESSAO

XV 2x2,5
XV 2x2,5

C3MEDIGAO DE NIVEL
C33MEDIGAO DE NIVEL

LIYCY 4x1

N
. SOR |

C34FIM DE CURSO MAGNETICO

C35-RESERVA EQUIPADA

INSTRUVENTAGAO

SIMBOLOGIA:

-INTERRUPTOR

- DISJUNTOR

|

- INTERRUPTOR DIFERENCIAL

L

- CONTACTOR

- FUSIVEL

-DST

- SINALIZADOR

- TRANSFORMADOR DE INTENSIDADE

O O & iI—= —E—ﬁo_

- APARELHO DE MEDIDA (V, A)

%S| -RELE MINIMA TENSAO
- FONTE DE ALIMENTAGAO DC
WA|  -ARRANCADOR PROGRESSIVO

NOTAS:

e 0S QUADROS SERAO FORNECIDOS COM RESERVA DE ESPACO
DE 20 % EM RELAGAO AO EQUIPAMENTO INSTALADO.

e (%) - ESTES APARELHOS SERAO EQUIPADOS COM CONTACTOS
AUXILIARES DE POSIGAO

L indice

Designacao das alteragdes

Data

Projeto

Desenho

Visto

ESTE DESENHO NAO PODE SERVIR DE BASE A EXECUGAO DA OBRA SEM O VISTO DO DONO DA OBRA OU SEU REPRESENTANTE COMO "BOM PARA EXECUGAQ"
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Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A.

Projeto
Bruno Adao

Pedro Carvalho

-~ @@

Desenho

PROJETO DE EXECUCAO DA LIGAGAO DE
RESILIENCIA ERVIDEL - SADO

Campo d’Agua
Engenharia e Gestao, Lda.
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