
CAMINHO DE FERRO PRIVADO

DOMÍNIO PÚBLICO FERROVIÁRIO

CAMINHO DE FERRO PÚBLICO

DP2-PONTO DE REFERÊNCIA LOCAL (PT-TM06/ETRS89)
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Clima: 5,0/D                       Cenário:  Sobrepressão

Data Rev.01 Maio 2026 1:2.000

140 mbar 45 m

50 mbar 82 m

Populações afetadas

ID Nome

CapWatt
HyMeOH Mangualde

Acidente 49 - Rotura da linha de envio de Metanol para as
Ilhas de Carga de Cisternas

0 90 180 270 m


