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Clima: 3.7/D                       Cenário:  Pool Fire

Data Rev. 0 Janeiro 2024 1:500

7 kW/m² ACL 24 m

5 kW/m² ACL 27 m

EUROGALVA ACL Acidente 4b - Incêndio no armazém de pintura
líquida
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