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2330 - 192 Entroncamento
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revisão:técnico: processo:

data:
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Segurança Contra
Incêndio em Edifícios
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RESISTÊNCIA AO FOGO

Identificação de fronteiras de compartimentos corta-fogo - EI 60

TIPO I

Tecto Real

Tecto Falso Fixo
Bicha Flexivel

Sinalizador

DETECÇÃO DE INCÊNDIO - PORMENORES DE MONTAGEM DE DETECTORES

TIPO II

Tecto Real

Tecto Falso

1,70 m

Bloco Autónomo

Pictograma

2,00 m
a
2,50 m

Vias de Evacuação de 1,70 m a 2,00 m do 
chão à base do sinal

Sobre as Portas de 2,00 m a 2,50 m do chão
à base do sinal

PORMENORES: INSTALAÇÃO DOS BLOCOS AUTÓNOMOS NAS ZONAS DE SAÍDA

Pavimento

Tecto

de
 2

,1
m

 a
 3

,0
m

PORMENORES: ALTURA DE MONTAGEM DE EXTINTORES, BOTONEIRAS E BOCAS-DE-INCÊNDIO

Altura de Montagem

1,
2m

Líquidos
inflamáveis

Equipamentos
eléctricos

Papel, têxteis
e madeira

A

Gases
inflamáveis

CB

Usar em:

Extintor  de  pó  ABC

de
 1

,2
m

 a
 1

,5
m

90°

180°
Zona de  Visibilidade

Zona de Visibilidade

Placa tipo Panorâmico - Sinalização em duas faces a 90º, aplicação à paredePlaca tipo Face Simples - Aplicação paralela à parede

PORMENORES: TIPOS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E APLICAÇÕES

at
é 

1,
5m

SIMBOLOGIA

RESISTÊNCIA AO FOGO

VIAS DE EVACUAÇÃO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ELECTRICIDADE

MEIOS DE 1ª INTERVENÇÃO

REDE HIDRÁULICA DE INCÊNDIOS

(min) Elemento s/ função de sup. de carga e estanque
ao fogo
(E) Com escalão de tempo em minutos

Saída final de evacuação normal

Caminho de evacuação normal

Barra anti-pânico (porta de uma folha)

Não utilizar em caso de incêndio

Localização de planta de emergênciaPE

*
*

**
* Aparelho de iluminação de segurança permanente

e autónomo

Aparelho de iluminação de segurança não permanente
e autónomo

Quadro eléctrico geral

Quadro eléctrico parcial

1 - Número do compartimento com identificação do piso1

2 3

2 - Classificação do local de risco
3 - Efectivo estimado ou carga de incêndio modificada

LOCAIS DE RISCO

6

2

Extintor portátil de pó químico ABC - 6 Kg

Extintor portátil de CO² - 2 Kg

Barra anti-pânico (porta de duas folhas)

Hidrante exterior (Boca de incêndio)

Hidrante exterior (Marco de incêndio)

Retentor electromagnético, aplicável em portas de
abrir e de correr.

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECÇÃO

CDI Central do sistema de detecção de incêndio com
transmissão de alerta com alarme luminoso e sirene

Detector óptico de fumo

Detector termovelocimétrico

Botoneira manual de alarme de incêndio

Sirene de alarme de incêndio

Avisador luminoso de alarme de incêndio

DE INCÊNDIO

Itenarário de Evacuação
- Saída em Frente

Itenarário de Evacuação
- Saída à Esquerda

Itenarário de Evacuação
- Saída à Direita

Itenarário de Evacuação
- Porta de Saída
Itenarário de Evacuação
- Descer a Escada

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

200p Efectivo estimado que utilizará a via de evacuação
(nº de pessoas

Saída dupla de coluna seca com válvula

Alimentação dupla de coluna seca

UPS Unidade de alimentação ininterrupta (UPS)

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE 

Instalação fixa de extinção por gásn

EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS

GÁS
Corte geral de gás automático comandado pela CDI e pela CDG, 
e manualmente no exterior do edifício em armário próprio, com chave

Corte local de gás automático comandado pela hotte e manualmente
no colector

Electroválvula de corte Gás 
com ligação ao SADI e CDG

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECÇÃO DE GASES

CDG

SAP-G

Detector de gás combustível

Central do sistema de detecção de gás combustível

Sinalizador de atmosfera perigosa (gás combustível)

C
O

M
BU

ST
ÍV

EL

G
ÁS

MI Manta Ignífuga

6
Extintor portátil de ABF - 6 Kg



Planta da Mezzanine 041/100 00
Março  2023 O.E.T. nº 2646

             Sérgio Gomes

ECONATURE 4 ÁGUAS
ESTRADA QUATRO ÁGUAS, TAVIRA

escala:autodesk AEC 2022

572 - 58128219
Verdades Miranda, 15

2330 - 192 Entroncamento

Rua Coronel Raúl Oliveira
revisão:técnico: processo:

data:
C493/2023processo:

data:

TAVIPESCA, LDA

Segurança Contra
Incêndio em Edifícios
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 + 2,65
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 + 5,95

 + 5,75 + 5,75

 + 5,95

 + 5,95

 + 5,95

 + 5,95

 + 5,95

 + 5,95

 + 5,95

 + 2,35

MS 2.05

RESISTÊNCIA AO FOGO

Identificação de fronteiras de compartimentos corta-fogo - EI 60

TIPO I

Tecto Real

Tecto Falso Fixo
Bicha Flexivel

Sinalizador

DETECÇÃO DE INCÊNDIO - PORMENORES DE MONTAGEM DE DETECTORES

TIPO II

Tecto Real

Tecto Falso

1,70 m

Bloco Autónomo

Pictograma

2,00 m
a
2,50 m

Vias de Evacuação de 1,70 m a 2,00 m do 
chão à base do sinal

Sobre as Portas de 2,00 m a 2,50 m do chão
à base do sinal

PORMENORES: INSTALAÇÃO DOS BLOCOS AUTÓNOMOS NAS ZONAS DE SAÍDA

Pavimento

Tecto

de
 2

,1
m

 a
 3

,0
m

PORMENORES: ALTURA DE MONTAGEM DE EXTINTORES, BOTONEIRAS E BOCAS-DE-INCÊNDIO

Altura de Montagem

1,
2m

Líquidos
inflamáveis

Equipamentos
eléctricos

Papel, têxteis
e madeira

A

Gases
inflamáveis

CB

Usar em:

Extintor  de  pó  ABC

de
 1

,2
m

 a
 1

,5
m

90°

180°
Zona de  Visibilidade

Zona de Visibilidade

Placa tipo Panorâmico - Sinalização em duas faces a 90º, aplicação à paredePlaca tipo Face Simples - Aplicação paralela à parede

PORMENORES: TIPOS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E APLICAÇÕES

at
é 

1,
5m

SIMBOLOGIA

RESISTÊNCIA AO FOGO

VIAS DE EVACUAÇÃO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ELECTRICIDADE

MEIOS DE 1ª INTERVENÇÃO

REDE HIDRÁULICA DE INCÊNDIOS

(min) Elemento s/ função de sup. de carga e estanque
ao fogo
(E) Com escalão de tempo em minutos

Saída final de evacuação normal

Caminho de evacuação normal

Barra anti-pânico (porta de uma folha)

Não utilizar em caso de incêndio

Localização de planta de emergênciaPE

*
*

**
* Aparelho de iluminação de segurança permanente

e autónomo

Aparelho de iluminação de segurança não permanente
e autónomo

Quadro eléctrico geral

Quadro eléctrico parcial

1 - Número do compartimento com identificação do piso1

2 3

2 - Classificação do local de risco
3 - Efectivo estimado ou carga de incêndio modificada

LOCAIS DE RISCO

6

2

Extintor portátil de pó químico ABC - 6 Kg

Extintor portátil de CO² - 2 Kg

Barra anti-pânico (porta de duas folhas)

Hidrante exterior (Boca de incêndio)

Hidrante exterior (Marco de incêndio)

Retentor electromagnético, aplicável em portas de
abrir e de correr.

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECÇÃO

CDI Central do sistema de detecção de incêndio com
transmissão de alerta com alarme luminoso e sirene

Detector óptico de fumo

Detector termovelocimétrico

Botoneira manual de alarme de incêndio

Sirene de alarme de incêndio

Avisador luminoso de alarme de incêndio

DE INCÊNDIO

Itenarário de Evacuação
- Saída em Frente

Itenarário de Evacuação
- Saída à Esquerda

Itenarário de Evacuação
- Saída à Direita

Itenarário de Evacuação
- Porta de Saída
Itenarário de Evacuação
- Descer a Escada

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

200p Efectivo estimado que utilizará a via de evacuação
(nº de pessoas

Saída dupla de coluna seca com válvula

Alimentação dupla de coluna seca

UPS Unidade de alimentação ininterrupta (UPS)

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE 

Instalação fixa de extinção por gásn

EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS

GÁS
Corte geral de gás automático comandado pela CDI e pela CDG, 
e manualmente no exterior do edifício em armário próprio, com chave

Corte local de gás automático comandado pela hotte e manualmente
no colector

Electroválvula de corte Gás 
com ligação ao SADI e CDG

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECÇÃO DE GASES

CDG

SAP-G

Detector de gás combustível

Central do sistema de detecção de gás combustível

Sinalizador de atmosfera perigosa (gás combustível)

C
O

M
BU

ST
ÍV

EL

G
ÁS

MI Manta Ignífuga

6
Extintor portátil de ABF - 6 Kg



Planta de Cobertura 051/100 00
Março  2023 O.E.T. nº 2646

             Sérgio Gomes

ECONATURE 4 ÁGUAS
ESTRADA QUATRO ÁGUAS, TAVIRA

escala:autodesk AEC 2022

572 - 58128219
Verdades Miranda, 15

2330 - 192 Entroncamento

Rua Coronel Raúl Oliveira
revisão:técnico: processo:

data:
C493/2023processo:

data:

TAVIPESCA, LDA

Segurança Contra
Incêndio em Edifícios
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Alçados 061/100 00
Março  2023 O.E.T. nº 2646

             Sérgio Gomes

ECONATURE 4 ÁGUAS
ESTRADA QUATRO ÁGUAS, TAVIRA

escala:autodesk AEC 2022

572 - 58128219
Verdades Miranda, 15

2330 - 192 Entroncamento

Rua Coronel Raúl Oliveira
revisão:técnico: processo:

data:
C493/2023processo:

data:

TAVIPESCA, LDA

Segurança Contra
Incêndio em Edifícios
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+7,10 (Cércea)

+9,68 (Cumieira)

+2,65 (Soleira)

+5,60 (Mezzanine)

ALÇADO OESTE



Cortes 071/100 00
Março  2023 O.E.T. nº 2646

             Sérgio Gomes

ECONATURE 4 ÁGUAS
ESTRADA QUATRO ÁGUAS, TAVIRA

escala:autodesk AEC 2022

572 - 58128219
Verdades Miranda, 15

2330 - 192 Entroncamento

Rua Coronel Raúl Oliveira
revisão:técnico: processo:

data:
C493/2023processo:

data:

TAVIPESCA, LDA

Segurança Contra
Incêndio em Edifícios
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+2,65 (Soleira)

+5,60 (Mezzanine)

+7,10 (Cércea)

+9,68 (Cumieira)

CORTE C01

CORTE C03


