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Para QN12/13 (Vol. 4)
1 x Cabo fibra ótica armado, com 12 fibras,
do tipo monomodo 9/125
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Do Reservatório R2
1 x Cabo fibra ótica armado,
com 12 fibras, do tipo
monomodo 9/125
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QN18 - QUADRO DO NÓ 18

Ethernet
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CÂMARA DE MEDIÇÃO DE CAUDAL
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P/C
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FO
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QOE - QUADRO DA OBRA DE ENTREGA

Ethernet

Ethernet

MEDIDOR DE
CAUDAL

CÂMARA DE MEDIÇÃO DE CAUDAL

DETEÇÃO
INCÊNDIO

P/C

FO

OBRA DE ENTREGA

FO

FO

1 x Cabo fibra ótica armado,
com 12 fibras, do tipo
monomodo 9/125

1 x Cabo fibra ótica armado, com 12 fibras,
do tipo monomodo 9/125

VALVULA
MOTORIZADA

(VM1)

CÂMARA DE VÁLVULAS

VALVULA
MOTORIZADA

(VM2)

Junta da F.O. (Ver Planta)

1 x Cabo fibra ótica armado, com 12 fibras,do tipo monomodo 9/125

PLC

CÂMARA DE VÁLVULAS

VALVULA
HIDRÁULICA

Incluído neste
Volume

Excluído deste
Volume

DETETOR DE
INUNDAÇÃO

DETETOR DE
INUNDAÇÃO

DETETOR DE
INUNDAÇÃO

DETETOR DE
INUNDAÇÃO

MEDIDOR DE
CAUDAL

DETETOR DE
INUNDAÇÃO

CÂMARA DE VÁLVULAS

DETETOR DE
INUNDAÇÃO

P/C

DETETOR DE
INUNDAÇÃO

DETETOR DE
INUNDAÇÃO

P/C

1 x Cabo fibra ótica armado, com 12 fibras,do tipo monomodo 9/125
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