
NOTAS GERAIS
- Todas as cotas deverão ser verificadas em obra;

- Caso se verifique qualquer incompatibilidade no presente projeto, a mesma deverá, 
de imediato, ser comunicada por escrito para o projetista;

- Este desenho carece de consulta e análise de outras peças de projeto;

- Deverão ser verificadas em obra todas as condicionantes assumidas no projeto;

- Todas as Especialidades desenhadas são meramente indicativas. Para a sua 
execução deverão ser consultados os desenhos das respetivas Especialidades:

- Não medir desenhos, utilizar apenas a cotagem. Todas as cotas apresentadas 
deverão ser aferidas em obra;

- Em caso de incoerência entre desenhos no presente projeto, a escala mais ampliada 
é a que vigora. Não obstante, a situação deverá, de imediato, ser comunicada por 
escrito para o projetista.

- Todos os acabamentos e materiais deverão ser validados / aprovados em obra pela 
equipa projetista e pelo Dono de Obra;

- Os números de ordem dos vãos deverão ser verificados nos desenhos gerais de 
projeto;
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M1-1-070

IT. SALA DE BAIXA CORRENTE
125.55 m²

M1-1-071
ENSAIO DE ADERÊNCIA

POSITIVA DA PEÇA DO PÓLO
12.84 m²

M1-1-072
MEDIDOR DE INTENSIDADE DE

CAMPO MAGNÉTICO
MULTIDIMENSIONAL

10.01 m²

M1-1-073
ENSAIO DE ADERÊNCIA DE

PEÇAS EM PÓLO NEGATIVO
10.35 m²

M1-1-074
SALA DE MEDIÇÃO DE

EQUILÍBRIO POSITIVO E DE
ESPESSURA

17.45 m²

M1-1-075
SALA DE MEDIÇÃO DE

EQUILÍBRIO NEGATIVO E DE
ESPESSURA

16.89 m²

M1-1-076
SALA BUFFER 2 - POLO

NEGATIVO
82.83 m²

M1-1-077
ESCADAS 04

28.22 m²

M1-1-145
POSTO PRIMEIROS SOCORROS

8.40 m²

M1-1-146
CACIFOS
10.00 m²

M1-1-080
SALA DE REUNIÕES 1

21.56 m²

M1-1-081
SALA DE REUNIÕES 2

26.32 m²

M1-1-082
ESCADAS 05

27.29 m²

M1-1-083
ADMINISTRAÇÃO

14.56 m²

M1-1-084
SALA DE CONFERÊNCIAS

22.44 m²

M1-1-098
ESCRITÓRIO GERAL

155.54 m²
M1-1-100

COPA
75.93 m²

M1-1-101
CIRCULAÇÃO PRINCIPAL

72.82 m²

M1-1-102
SALA DE BT

9.88 m²

M1-1-103
SALA DE DISTRIBUIÇÃO IT

5.47 m²

M1-1-104
POSTO COMANDO CONTROLO

19.09 m²
M1-1-105

CACIFOS ZONA 1
93.58 m²

M1-1-106
CACIFOS ZONA 2

185.19 m²

M1-1-107
VESTIÁRIO E SALA DE

MATERIAL
44.59 m²

M1-1-108
RECOLHA DE CONDENSADOS

31.37 m²
M1-1-109
A DEFINIR
139.85 m²M1-1-111

SALA DE DISTRIBUIÇÃO IT
10.76 m²

M1-1-110
SALA DE BT

11.54 m²

M1-1-112
SALA BUFFER 3 - POLO

NEGATIVO
85.03 m²

M1-1-113
SALA REPOUSO-  ELÉTRODOS

92.29 m²
M1-1-115

CACIFOS ZONA 1
20.46 m²

M1-1-114
HALL ENTRADA VIP

36.36 m²

M1-1-116
CACIFOS ZONA 2

20.03 m²

M1-1-117
ROLO DE ELÉTRODO DE

RESERVA
180.72 m²

M1-1-118
SALA DE DISTRIBUIÇÃO IT

14.22 m²

M1-1-119
AVAC

15.30 m²

M1-1-126
COZEDURA - ÂNODO

1360.93 m²

M1-1-127
SALA DE CORTE SECUNDÁRIO

2202.00 m²

M1-1-121
SALA DE CALENDRAGEM E

CORTE -CÁTODO
2566.43 m²

M1-1-143
ARMAZÉM DE ROLOS DE PÓLOS

REVESTIDOS - CÁTODO
365.18 m²

M1-1-142
ARMAZÉM DE ROLOS DE PÓLOS

REVESTIDOS -ÂNODO
369.74 m²

M1-1-120
SALA DE CALENDRAGEM -

ÂNODO
2971.69 m²

M1-1-092
SALA DE REVESTIMENTO DO

ÂNODO
1796.52 m²

M1-1-093
SALA DE REVESTIMENTO

CATÓDICO
1746.71 m²

M1-1-094
ESCADAS 13

19.14 m²

M1-1-122
SALA BUFFER 5 - POLO

POSITIVO
65.95 m²

M1-1-097
ESCADAS 07

20.42 m²

M1-1-096
SALA DE DISTRIBUIÇÃO IT

13.34 m²

M1-1-095
SALA DE BT

13.44 m²

M1-WALKWAY-103
CIRCULAÇÃO

337.57 m²

M1-1-078
I.S. (M)

35.15 m²

M1-1-124
SALA DE DISTRIBUIÇÃO IT

8.62 m²

M1-1-125
SALA DE BT

8.72 m²

M1-1-132
ELEVADOR DE CARGA 4

16.20 m²

M1-1-128
ESCADAS 06

18.98 m²

M1-1-129
SALA DE BT

17.05 m²

M1-1-130
SALA DE DISTRIBUIÇÃO IT

16.63 m²

M1-WALKWAY-107
CIRCULAÇÃO

578.75 m²

M1-1-188
CIRCULAÇÃO

12.19 m²

M1-1-187
CIRCULAÇÃO

13.66 m²

M1-WALKWAY-106
CIRCULAÇÃO

149.32 m²

M1-WALKWAY-105
CIRCULAÇÃO

99.47 m²

M1-1-141
CIRCULAÇÃO

17.94 m²

M1-WALKWAY-103
CIRCULAÇÃO

331.84 m²

M1-1-079
I.S. (F)

42.36 m²

M1-1-164
CCF

7.00 m²

M1-1-165
CCF

6.60 m²

M1-1-183
CCF

13.16 m²

M1-1-146
FRALDÁRIO

8.23 m²

M1-WALKWAY-108
CIRCULAÇÃO

172.81 m²
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PRODUÇÃO ELÉTRODOS / ELECTRODE WORKSHOP

PRODUÇÃO DE CÉLULAS / CELL WORKSHOP

FORMAÇÃO / FORMATION WORKSHOP

EMBALAGEM / PACKING WORKSHOP

PRODUÇÃO DE INVÓLUCROS / PARTS MANUFACTORY

ED. CENTRAL DE UTILIDADES / CENTRAL UTILITY BUILDING (CUB)

ARMAZÉM DE CÉLULAS / CELL WAREHOUSE

ARMAZÉM GERAL / GENERAL WAREHOUSE

ESTAÇÃO DE NMP / NMP PURIFY STATION

ARMAZÉM DE QUÍMICOS / CHEMICAL STORAGE

ETAR / WWT

LABORATÓRIO 1 / LABORATORY 1

LABORATÓRIO 2 / LABORATORY 2

EDIFÍCIO R&D / R&D BUILDING

INTALAÇÕES PARA COLABORADORES / EMPLOYEE SERVICE CENTER

PORTARIA 1 / GUARD HOUSE 1

PORTARIA 2 / GUARD HOUSE 2

PORTARIA 3 / GUARD HOUSE 3

ESTAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS / SWT

ESTAÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS / GARBAGE STATION

SUBESTAÇÃO PRINCIPAL / SUBSTATION

CORREDORES LOGÍSTICOS / LOGISTIC CORRIDORS
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