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INTERLIGAGAO DA SUBESTAGAO COLETORA

DE CONCAVADA A RESP, A 400 KV (LE-SCC.ABR)

I Areade estudo da LE-SCC.ABR

Linha elétrica LE-SCC.ABR

Bases de apoios e respetiva area temporaria
de trabalho para a sua implantagéo

Faixa de protegéo (45m; que inclui também
a faixa de gestdo de combustivel)

Subestagao Coletora de Concavada

ELEMENTOS DA REDE NACIONAL DE
TRANSPORTE DE ELETRICIDADE (REN, S.A.)

|:| Posto de Corte de Abrantes

I:] Posto de Corte do Pego

Linhas elétricas de MAT 400 kV
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Base cartografica: Carta Militar de Portugal na escala 1/25 000, Folhas n.° 331 e 332 (CIGeoE) [ s y] /\/ Limite de concelho
10|00 35|00 eoloo Fonte: DGT, CAOP (2024)
Projeto Projetou | | | | Escala Fase RECAPE - Proi ~ Nimoro Roviséo
~ R. Siva rojeto de Execucéo

INTERLIGAGCAO DA o — | | | | 1/25 000 — 001 00

SUBESTAQAO‘ COLETORA Vermms Laneire | | | | Enquadramento administrativo th?i'mZOZW-875-24-EX-ENV—REC-OU1 Folh
DE CONCAVADA A RESP, A 400 KV | — e geografico do projeto = P 11

I. Calgada | Rev.l Data | | Aprov. T2021-875-24 Agosto 2025

_RECAPE

E\T2021-875-00\T2021-875-24-RECAPE LMAT CVCD_PGO0\99-DES\1

A3 Ref.? SIG: QDI




