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LEGENDA
FF1 - Queimador Desativado
FF2 / FF3 - Central de Valorizacao Energetica ( CVE)
FF4 - Queimador novo
ED1 - PONTO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUAIS PRE-TRATADAS
EE1 - ESTACAO ELEVATORIA DE TRATAMENTO DE LIXIVIADO
EE6 - ESTACAO ELEVATORIA A SAIDA DA ETL
AC1 - CAPTACAO DE AGUA
PX - PIEZOMETROS
@ 1 - Portaria
\0 2 - Ediflcio Administrativo
0C§ 3 - Auditorio
4 4 - Lava-Rodas
5 - Central de Valorizacao Energetica (CVE)
6 - Queimador
7 - Ecocentro
8 - Estacao de Triagem
9 - Tratamento Mecanico 1251 - Tanque:de receciio
10 - Parque de estacionamento 12.2 - Estagdo Elevatdria (EE1)
e - 12.3 - Tanques andxico e aerdbio
11 - Oficina / Refeitdrio 1270 DEEAhtadoF
12 - ETAL 12.5 - Tanque efluente final
B 12.6 - Tanque de lamas
13- Celula 1 12.7 - Edificio de apoio
14 - Celula 2 12.8 - Obra de entrada
15 - Celula 3 12.9 - Ponto de descarga ED1 (EE6)

16 - Posto de abastecimento
17 - Parque de Armazenamento de Residuos

e — Piezbmetro

— — — —REDE DE ELETRICIDADE

It — Poste Eletricidade

X] — Poste Alta Tensdo

oo — lluminaria

@ — Caixas
m — — —REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
« — Torneira de Servigo

% — Passador de Corte

w, — Contador

@ — Passador de Selar dos SMAS

o — Caixas

B® — Pocos/Captacdo de Agua

— — — —REDE DE AGUAS PLUVIAIS

m — Sarjeta

=== — Cadleira

— Caixas

— — — —REDE DE SANEAMENTO
@M — Caixas

® — Caixas Hidrocarbonetos

@ — Caixas

SIMBOLOGIA - SCIE _ RIA

Reservatorio Elevado

Central Supressora de Incéndio

Marco-de-Incéndio/Hidrante

Boca de Incéndio Armada Tipo Carretel

Valvula de Cunha de Fuso Ascendente

Valvula de Borbuleta

o)
)
%

Boca de Alimentacao Siamesa

Tubagem PEAD, PN16

Tubagem Série Ligeira c/ costura - (EN10217) -
Pintado RAL3000 / Ranhurado

Extintor de P6 Quimico Seco, ABC - 6 Kg.
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Caixa de Areia
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< Ponto de Reunido de Pessoas apos a Evacuacdo
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LISBOA

Rua Mario Dionfsio, n.* 2
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PORTO
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4300—-454 Porto
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