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PLANTA DO PISO 0

Escala : 1:200 BOMBA DE CIRCULAGAO DE
RALGRBN G DIMENSIONAMENTO:

— CAUDAL: 0.23 I/s
— ALTURA MANOMETRICA: 0.82 m.c.a

BOMBA "ALPHA1 25-40 N 130" PM DA GRUNDFOS OU
EQUIVALENTE, POR MORADIA

Requerente: NAVE PEGOS Comércio e Manuteng&o de Embarcagées, Lda .
N.° Des O 2

Obra: Ampliagédo e Requalificagédo de Estaleiro Naval, incluindo parqueamento CONSULTORIA

a nado e modernizagao das instalagées da Quinta do Progresso, Faro N %%?#
Local de Obra: Quinta do Progresso, Sitio da Panasqueira, 8005-164 Faro Fase do Projecto:

Licenciamento

Especialidade: ~REDES PREDIAIS DE AGUAS E ESGOTOS "0 técnico Resp... Escala: 1:200;1:100

DOMESTICOS Data: JUN.2023
Desenho(s): Planta do Piso 0 (AGU) Processo: | 036.23

Ricardo Silva Revisio: RO

Sede: Rua Dona Gldria Barata Rodrigues, Loja 231, 2415-575 Leiria | geral@ides.com.pt | tel. 244 043 576
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MANGA DE ISOLAMENTO

e=20mm

PEAD (Alfatubo) PN12.5

Didmetro Nominal | Didmetro Exterior | Didmetro Interior
25 25 Vil
52 32 21.2
40 40 54
50 50 42.6
63 63 53.6
75 75 63.8

Geberit MEPLA — Multicamada

Didmetro Nominal | Ditmetro Exterior | Diémetro Interior
12 16 1.5
15 20 15
20 26 20
25 32 26
52 40 33
40 50 42
50 63 54
65 75 65.8

PEX — Uponor Unipipe PLUS

SIMBOLOGIA
- CANAUZAGOES E ACESSORIOS:
- Candlizagto de Agua Fria (F)
------- — Canalizagdo de Agua Quente (Q)
~——————~ - Canalizagiio de Aqua da Rede de Retorno (R)
— - Candlizagdo de Agua Ndo Potavel (NP)
J /P — Prumada ascendente Com Mudanga de Piso
’f) Or/ — Prumada descendente Com Mudanga de Piso

Didmetro Nominal | Didmetro Exterior | Didmetro Interior
14 14 10
16 16 12
20 20 15.5
25 25 20
52 32 26

TUBAGEM DE AGUA QUENTE

TUBAGEM DE AGUA FRIA

N/
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PLANTA DO PISO 1

Escala : 1:200
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- S S S

9.34

BOMBA DE CIRCULAGAO DE
RAGREY BE DIMENSIONAMENTO:

— CAUDAL: 0.23 I/s

— ALTURA MANOMETRICA: 0.82 m.c.a

BOMBA "ALPHA1 25-40 N 130" PM DA GRUNDFOS OU

EQUIVALENTE, POR MORADIA

EQUIPAMENTO LIGAGAO
AGUAS FRIAS AGUAS QUENTES
LL |LAVA-LOICA DN20 DN20 600 mm altura
Lv [LAVATORIO DN15 DN15 600 mm altura A NADO.
Br |BACIA DE RETRETE DN15 — 900 mm altura*
Ch | CHUVEIRO DN15 DN15 600 mm altura*
MLL |MAQUINA DE LAVAR LOUGA DN20 — 600 mm altura
MLR [MAQUINA DE LAVAR ROUPA DN20 — 600 mm altura
Re/Ts|BOCA DE REGA/TORNEIRA DE SERVIGO DN20 e 600 mm altura
*CONFIRMAR COM FORNECEDOR
MATERIAIS
EMBUTIDA NO
PAVIMENTO PVC
ENTERRADA
Requerente: NAVE PEGOS Comércio e Manutengéo de Embarcagées, Lda
Obra: Ampliagédo e Requalificagédo de Estaleiro Naval, incluindo parqueamento CONSULTORIA

Qf - Subida de candliza¢do no piso
,¢ - Descida de canalizagdo no piso
o+ ot - Torneira de Servico (sem/com boca roscada)

—Y - Valwla de Seccionamento de Esquadria, sem filtro
0+ — Torneira Misturadora

> ~ Torneira/Vélwla de Seccionamento

N — Valwla de Retengdo

= — Ligagdo Antivibratica

— Autoclismo Encastrado na Parede

— APARELHOS:

| - Contador
@ — Termiacumulador Elétrico

& - Bomba/Estagdo Elevatéria

NOTAS

1. AS INFRA-ESTRUTURAS EXISTENTES FORAM CONSIDERADAS CONFORME
LEVANTAMENTOS AQ LOCAL. 0S DIAMETROS E LOCALIZAGAO DAS TUBAGENS
DEVERAO SER CONFIRMADOS ANTES DO INICIO DA OBRA E COMPATIBILIZADOS
NO LOCAL. EM CASO DE INCOMPATIBILIDADES, DEVER-SE-A INFORMAR O
PROJETISTA.

2. 0S DIAMETROS DAS TUBAGENS INDICADOS NA PLANTA, CORRESPONDEM A0S
DIAMETROS NOMINAIS DOS TUBOS (VER TABELAS).

3. TODOS 0S LOCAIS HOMIDOS INDEPENDENTES DEVERAO TER VALVULAS DE
SECCIONAMENTO INDIVIDUAL OU CAIXAS PEX DE DISTRIBUIGAO.

4.0 AQUECIMENTO DE AGUA SERA REALIZADO ATRAVES DE PAINEIS SOLARES
(VER PROJETO DE REH), CONFORME ESQUEMA APRESENTADO NAS PEGAS
DESENHADAS. HAVERA SEMPRE UMA ALIMENTAGAO ELECTRICA ALTERNATIVA
EM CASO DE 0S OUTROS SISTEMAS NAO SEREM SUFICIENTES. O
ARMAZENAMENTO SERA FEITO EM DEPOSITOS DE AGUAS QUENTES SANITARIAS
(DAQS) COM AS CAPACIDADES INDICADAS EM PLANTA . ESTA SOLUGAO
DEVERA SER VALIDADA PELO DONO DE OBRA E PROJETO DE AVAC E REH.

5. FOI CONSIDERADA UMA REDE DE RETORNO AO DAQS DE FORMA A GARANTIR
QUE EXISTE DE FORMA RAPIDA AGUA QUENTE NOS APARELHOS HIDRAULICOS
MAIS DESFAVORAVEIS; A REDE DE RETORNO DEVERA TER LIGAGAO A REDE DE
AGUA QUENTE NOS LOCAIS INDICADOS NAS PEGAS DESENHADAS; A REDE DE
RETORNO FUNCIONARA POR INTERPOSIGAO DE UMA BOMBA DE CIRCULAGAQ
DE AGUAS, A INSTALAR JUNTO AOS DAQS.

6. CONFORME INDICADO NA ARQUITETURA, FOI IMPLEMENTADO UM SISTEMA DE
REAPROVEITAMENTO E DISTRIBUIGAO DE AGUA NAO POTAVEL. DEVERA SER
INSTALADA UMA ESTAGAQ ELEVATORIA CONFORME INDICADO EM PLANTA (A
CONFIRMAR COM FORNECEDOR A INSTALAGAO DA MESMA). O ONICO DESTINO
DESTAS AGUAS DEVERA SER A LAVAGEM DOS BARCOS NO ESTACIONAMENTO

7. A LOCALIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS A ALIMENTAR DEVERA SER CONFORME
INDICADO NO PROJETO DE ARQUITETURA. QUAISQUER ALTERAGOES
NECESSARIAS DEVERAO SER COMUNICADAS AO PROJETISTA.

8. DURANTE A EXECUGAO DA OBRA E OBRIGATORIO PROCEDER AOS ENSAIOS
PREVISTOS NO REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PUBLICOS E PREDIAIS DE
DISTRIBUIGAQ DE AGUA E DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS — DECRETO
REGULAMENTAR N.* 23/95, de 23 de Agosto.

9. TODAS AS PEGAS DESENHADAS E ESCRITAS TERAO QUE SER
OBRIGATORIAMENTE CONFRONTADAS E COMPATIBILIZADAS COM A REALIDADE
DA OBRA, IN SITU. EM CASO DE DOVIDA QU ALTERAGAO A SOLUGAQ
PRECONIZADA, DEVEM PARA 0S EFEITOS SUBMETE-LAS A APRECIAGAO DO
PROJECTISTA ANTES DA SUA EXECUGAQ.

REDE DE AGUA DE CONSUMO INTERIOR (F,Q,R)

SUSPENSA NO TETO QU — MEPLA tricamada (polietileno, aluminio e PEX) da Geberit
EMBUTIDA EM PAREDES ~ (dguas quentes isoladas termicamente)

REDE DE AGUA DE CONSUMO EXTERIOR (F, NP)

Todos os materiais sero Homologados ou Certificados pelas Entidades Competentes

— PEX-a Classe PN6 envolvidas em manga corrugada de

— PEAD PN12.5

>

a nado e modernizagao das instalagées da Quinta do Progresso, Faro

EM ENGENHARIA \_/ \_/ \

Local de Obra:

Quinta do Progresso, Sitio da Panasqueira, 8005-164 Faro

Fase do Projecto:
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